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Biała, dnia 16.07.2013 r.

IR.ZP.271.9.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” wpłynęły następujące zapytania:
Zapytanie nr 1 z dnia 11.07.2013 r.:

„(…)
1. Prosimy o sprecyzowanie co oznacza na rysunku zestawienia stolarki okiennej sformułowanie „okna 
o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych i wytrzymałościowych”.
2. Czy wymóg przenikalności cieplnej ma być zachowany dla całego okna czy oszklenia?

3. Proszę o sprecyzowanie rodzaju zastosowanych okuć – czy do wyceny należy przyjąć standardowe, czy też konieczne będą okucia antywyważeniowe?

4. Prosimy o sprecyzowanie wymogów jakie ma spełniać stolarka okienna.
 (…)”

Zapytanie nr 1 z dnia 15.07.2013 r.:

„(…)
1. Prosimy o wskazanie punktu poboru wody i odprowadzenia ścieków dla celów budowy.
(…)”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:
Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 11.07.2013 r.:
Ad.1 Sformułowanie "okna o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych i wytrzymałościowych”  należy rozumieć jako:
- kształtownik PVC klasy A wg PN-EN 12608, z wysokoudarowego PVC,   minimalna grubość całkowita kształtowników 70 mm, budowa kształtownika 5-komorowa, konstrukcja kształtownika dodatkowo wzmocniona przez profile stalowe wewnętrzne; 
- zestaw szybowy jednokomorowy zespolony o Ug=1,0 W/m2K z tzw. "ciepłą ramką".
Ad.2  Wymóg podwyższonej przenikalności cieplnej: dla szklenia - Ug=1,0 W/m2K, dla całego okna - Uw= 1,3- 1,8 W/m2K.
Ad.3 Okucia okna standardowo wyposażone w blokadę szerokości otwarcia i mikrowentylację. Nie jest wymagane wyposażenie w okucie antywyważeniowe.

Ad.4 J.w. oraz zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ. W pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci szklenie szkłem bezpiecznym od wewnątrz. Profile w kolorze jasnej szarości dwustronnie barwione.

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 15.07.2013 r.:
Punkt poboru wody oraz odprowadzenia ścieków dla celów budowy zostanie wskazany przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Spółka z o.o., ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. 
Z poważaniem
Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.
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